Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1 - Nové Mésto

Pedagogickad fakulta M. D. Rettigové &. 4

IC: 00216208, DIC: €CZ00216208

OPATRENI DEKANA C. 22/2010
CJ. 14261/2010

Zpracoval: ing. Irena Folprechtova
Odpovida: dékanka fakulty

Toto opatieni nabyva ucinnosti dnem vydani.

Vanocni vyzdoba
v prostorach Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

1. Uvod

Na zakladé zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu
a zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu s dalSimi
legislativnimi a normativnimi pozadavky, které se tykaji bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a zabezpeceni pozarni bezpecnosti vydavam toto organizacni opatreni.

2. Uéel opatieni

Ugelem tohoto opatieni je Gprava podminek pro instalaci, umisténi a provoz vanoéni vyzdoby
tak, aby byly zabezpeceny pozadavky vyplyvajici z predpist bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
a pozarni ochrany.

3. Vymezeni pojmu

Vanoc¢ni vyzdobou je rozumén vanocni stromek o vysce cca 3,5 metru, umistény v podstavci
a ozdobeny elektrickym osvétlenim a vanocnimi ozdobami a pernicky v prostoru vstupni haly
Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.

4. Podminky instalace a umisténi vanoc¢ni vyzdoby

e vanocni stromek bude ve vstupni hale umistén tak, aby Zzadnou ¢asti nezasahoval
do prostoru schodisté a postrannich chodeb a nezuzoval prostor vstupu na schodisté
¢i do pfilehlych chodeb,

e stromek bude umistén v pevném stabilnim podstavci,
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 stromek bude pfipevnén ke stavebni konstrukci takovym zpusobem, aby byla zajisténa
jeho stabilita a byl zabezpecen proti padu.

* elekirické osvétleni bude instalovano v souéinnosti s pracovniky technicko-provozniho
oddéleni Pedagogicke fakulty UK,

e dokumentace k elekirickému osvétleni (navod a zaruéni list) budou uloZzeny
u pracovniku technicko-provozniho oddéleni Pedagogické fakulty UK,

e pracovnici ve vratnici budou prokazateiné seznameni s obsluhou elektrického osvétleni
vanoc¢niho stromku a s povinnostmi z toho vyplyvajicimi,

e odinstalovani vanot¢niho stromku a jeho elekirického osvétieni bude provedeno
v soucinnosti s pracovniky technicko-provozniho oddéleni Pedagogicke fakulty UK.

5. Prace ve vyskach

Za praci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika, pfi kterém je
ohrozen padem zvySky, do  hloubky, propadnutim nebo  sesutim. Jedna se
o libovoinou, jakoukoliv vySku, kdy pracovisté & komunikace pfevySuje okolini prostranstvi
a pfipadnym padem hrozi nebezpeci poskozeni zdravi.

Z téchto divodd je nutné zajiStovat ochranu pracovniki proti padu. Do vyskového rozdilu
1,5 m zpusob zabezpefeni neni stanoven, kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této urovni vSak
vyzaduje nalezitou pozornost.

Jako vyvySena mista pro praci se nesmi pouzivat vratké pfedméty nedostateénych rozmeéru
anebo takove pfedméty, které nejsou k tomuto ucelu uréeny.

6. Povinnosti pracovnika vratnice

= seznamit se s obsluhou elektrického osvétleni vanoéniho stromku,

« pfi pfichodu do zaméstnani v rannich hodinach zapnout elektrické osvétleni vanoéniho
stromku a vizualné se pfesvédcit o upevnéni vanoéniho stromku,

e pii odchodu ze zaméstnani ve veernich hodinach vypnout elektrické osvétieni
vanogniho stromku a vizualné se presvédcit o upevnéni vanoéniho stromku,

e v pfipadé zjisténi jakychkoliv nedostatki (napf nestabilita vanoéniho stromku, porucha
elektrického osvétleni atp.) neprodlené informovat pracovnika dékanatu Pedagogicke
fakulty UK.
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